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智能除湿装置
  PED-2000L
说明书











用 户 手 册
尊敬的客户：
很荣幸向您介绍智能除湿装置。本手册将详细介绍该产品的结构和性能特点。本手册可能包含技术上的不准确或印刷错误，真诚地希望您能把宝贵意见及时反馈给我们，在以后的版本中，我们会加以改进。
使用前必读：
1、在施加工作电源之前，务必确保工作电源在装置规定范围之内；
2、现场安装使用时，装置必须竖直安装，严禁横装或平装，以防止凝水倒灌入装置内部；
3、现场安装使用时，前后排风口严禁堵塞；
4、与后台通讯时，通讯参数务必与后台一致。
在使用过程中如果您对本装置有任何疑问，本公司将非常愿意为您提供帮助。[image: zy1]
[image: zy1][image: zy1][image: zy1]注意：
本文件中的资料如有更改，恕不另行通知。如果本手册叙述的内容与您使用的设备有所不同，应以随设备一起提供的操作手册为准。 手册中所提及的内容受法律或内部协议的保护，只有在符合协议的规定条款下，才可使用和复制，未经书面许可，不得以任何形式翻印、引用本手册的内容，违者必究。
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1、 [bookmark: _Toc30576_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18110_WPSOffice_Level1]概述
配电柜智能冷凝抽湿装置是采用半导体制冷除湿方式，主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道，空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水，再通过导水管排出柜体，可以达到很好的除湿效果。通过减低空气中含水量，使相对湿度和绝对湿度同时下降，几乎不提高温度，不产生温差带来的负面影响，从根本上杜绝或减少了事故的发生，也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。智能型抽湿装置把被动防止凝露方式,改为主动引导凝露，有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患，保证电网安全运行。
设备内部发生凝露引起爬电、闪络事故，一般发生在以下几种情况：一是地区湿度高，天气温度变化大，开关柜底部湿润，有的电缆沟甚至有积水；二是有的开关柜在地下室，湿度高，柜体内温度特别是接近地面的温度低于环境温度；三是有的设备处于暂时停运状态，电气柜内小环境温度就比四周环境温度低，在其表面就极易形成结露，在这种情况下，一旦送电投运，事故就随之发生。 为保证电网系统的安全运行，电气设备的长寿命、安全有效使用，电力系统对柜内防潮、防凝露提出了更高要求。
2、 [bookmark: _Toc14760_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8797_WPSOffice_Level1]应用范围
1、GIS控制柜、高低压控制柜、高低压开关柜、环网柜、户外端子箱、机械控制柜、箱式变电站、干式变电站等电气设备；
2、集成电路，硅晶体，液晶器件，陶瓷器件、阻容元件，有源器件，接插件，SMD器件，CPU，计算机板卡防潮储存；
3、物理化学仪器、实验材料、绝缘材料的防潮管理，化学品、药品、食品、纤维、生物制剂的防潮储存。
3、 [bookmark: _Toc15349_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc800_WPSOffice_Level1]产品特点
1、体积小、重量轻、安装方便快捷；
2、自动运行与手动除湿功能切换、除湿启动值可调；
3、除湿风道主动引凝、排出气体加热降湿，有效达到了对电气柜密闭空间防潮除湿的综合治理；
4、湿度、温度传感器24小时实时采样，超出设定启动值自动引凝；
4、湿度、温度设置具有记忆功能，不会因为停开机而消失；
5、故障显示功能，可快速查找故障点保证正常运行；
6、采用专用防潮元件，保证在潮湿环境下正常工作；
7、屏蔽隔离技术的运用，符合GB/T17626-2008的3级标准，保证能够在强电磁场下工作；
8、除湿引凝管路，可把引凝后的水排出柜外，同时也可采用储液袋柜外收集。
9、可选配通讯功能，可远程控制/调节运行参数以及故障上报功能。
10、定时启动风扇，形成空气强对流，提升除湿效果。
11、环境温度低于0℃且内部已经结霜结冰，开启内置除霜功能，防止低温结霜，影响装置使用功能和寿命。

4、 [bookmark: _Toc17396_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc26499_WPSOffice_Level1]工作原理
智能除湿装置由电源系统、送风系统、半导体制冷器、温湿度控制器、加热回路、排风回路、通讯模块及排水管路组成。
[bookmark: _Toc8797_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14760_WPSOffice_Level2]4.1、除湿原理：
   当潮湿空气经风扇吸入后，通过特殊设计的风道流动，先经半导体制冷器件降温结露，制冷器的结露在重力作用下滴入引水槽，再由导水管流出柜外。在设定启动值内经过充分循环除湿，使柜内空气湿度降至结露点以下，完成整个防潮引凝加热过程。同时，智能型抽湿装置信号采集传感器外置，能实时准确的采集到柜内的真实湿度，保证智能型抽湿装置在柜内将要达到凝露条件时提前启动除湿。
[bookmark: _Toc800_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15349_WPSOffice_Level2]4.2、低温加热功能：
   当箱体温度低于设定的启动值(5℃)时，抽湿装置启动内部加热器回路(外接加热器，功率可接50～500W),直到箱体内温度升高到设定启动值加回差温度(11℃)时，加热器回路停止工作。
[bookmark: _Toc26499_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17396_WPSOffice_Level2]4.3、报警功能：
   冷凝片损坏或不工作，故障报警输出，传感器损坏或不工作，故障报警输出。
[bookmark: _Toc20500_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22948_WPSOffice_Level2]4.4、通讯控制功能：
   当具有通讯控制功能的抽湿装置收到主控室的数据时，分析数据后马上回复数据给主控室。
5、 [bookmark: _Toc20500_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22948_WPSOffice_Level1]产品性能
· 功    率：15W、30W、45W、60W
· 除湿量：100±10、200±10、300±10、450±10
%ml/天(35℃,RH=90%工况下)
· 除湿空间：0.5～1 M3 、1～1.5 M3、1～1.8 M3 、1～2.5 M3 
· 适用柜体：开关柜、中置柜、环网柜、端子箱电柜。
· 运行环境温度：-25℃～65℃
· 运行环境湿度：≤95%RH
· 测量范围：0%RH～99%RH
· 测量精度：±5%RH
· 工作阈值：85%RH(默认)
· 阈值调整：工作阈值可调
· 故障预警：声光预警(选配)
· 排水方式：软管排水
· 安装方式：支架安装或导轨安装
· 工作电源：AC/DC85V～265V
· 主机尺寸：见外形尺寸图

6、 面板显示及操作说明
[image: ]
[bookmark: _Toc6155_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16467_WPSOffice_Level2]智能除湿装置面板示意图
面板显示：
[bookmark: _Toc12567_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17473_WPSOffice_Level2]A)指示灯
排风状态指示灯“排风”，红色
除湿状态指示灯“除湿”，绿色
装置故障报警指示灯“故障”，黄色(温湿度传感器故障、装置冷凝片冷端温度传感器故障)
加热状态指示灯“加热”，红色，闪烁：温度数据显示
运行/通讯指示灯“运行”绿色常亮，“通讯”绿色闪烁
手动/自检指示灯“自检”黄色常亮，“手动”黄色闪烁
[bookmark: _Toc761_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12620_WPSOffice_Level2]B)数码管
3位显示当前湿度数据，设置时2位显示设置湿度阀值数据，长按上升键显示冷凝片冷端温度，长按下降键显示空气温度
操作说明：
  按“上升键”湿度阀值上调，按“下降键”湿度阀值下调。
操作功能如下表所示：
	条件
	状态描述

	当除湿功能没有运行时，阀值大于测量值时
	除湿功能不运行

	下调阀值至阀值小于测量值时
	除湿功能开始运行

	除湿功能正在运行时，上调阀值至阀值大于测量值5RH时
	除湿功能停止


手动：长按“[image: ]”按键装置进入手动除湿功能，4小时后自动 退出手动状态。
退出手动：在手动启动状态下轻触“[image: ]”按键，装置将退出手动状态，计时数据自动清零。
自检：轻触“[image: ]”按键，6个指示灯亮、数码管显示“8.8.8.”风扇运行，除湿系统运行，3秒后自动退出自检状态。
长按“上升键”：查看冷凝片冷端温度数据,加热指示灯闪烁表示当前显示为温度数据。
长按“下降键”：查看装置温湿度传感器温度数据,加热指示灯闪烁表示当前显示为温度数据。
长按“上升键”和“下降键”：除湿数据复位80%。
长按“上升键”和“[image: ]”键：通讯参数可设置恢复成默认数据。
长按“下降键”和“[image: ]”键：进入通讯地址参数设置，按“上升键”地址值上调，按“下降键”地址值下调。

7、 [bookmark: _Toc12567_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17473_WPSOffice_Level1]外形尺寸及安装接线图
[bookmark: _Toc20473_WPSOffice_Level2]7.1、外形尺寸图
智能除湿装置主机外形尺寸为L×W×H；可采用支架安装；支架安装孔距为87-93mm,安装直径为6mm；
[image: ]导轨安装采用标准35mm导轨。

	序号
	30W/45W/60W
	
	

	Ｌ
	127mm
	
	

	Ｗ
	61mm
	
	

	Ｈ
	108mm
	
	



[bookmark: _Toc21360_WPSOffice_Level2][image: ]7.2、安装尺寸图
[image: ]
[bookmark: _Toc14298_WPSOffice_Level2]7.3、电气接线图
[image: ][image: ]
智能除湿装置端子说明：
全功能
	序号
	60W/45W/30W(全功能)
	配置情况

	
	端子标识
	功能说明
	

	1
	F2
	有源接点
	加热

	2
	F1
	
	

	3
	N
	工作电源：AC/DC85V～265V
	标配

	4
	L
	
	

	5
	A2
	无源接点
	故障报警输出

	6
	A1
	
	

	7
	B
	RS485 B
	通讯

	8
	A
	RS485 A
	


               
	序号
	15W(全功能)
	配置情况

	
	端子标识
	功能说明
	

	1
	A
	RS485 A
	通讯

	2
	B
	RS485 B
	

	3
	A1
	   无源接点
	故障报警输出

	4
	A2
	
	

	5
	L
	工作电源：AC/DC85V～265V
	故障报警输出

	6
	N
	
	


常规功能：
	15W普通款
	30W/45W/60W普通款

	端子标识
	功能描述
	端子标识
	功能描述

	L
	工作电源AC L/DC+
	L
	工作电源AC L/DC+

	N
	工作电源AC N/DC-
	N
	工作电源AC N/DC-


注：需要选配功能，下单备注。
	


	


[bookmark: _Toc29599_WPSOffice_Level2]7.4、安装步骤
[bookmark: _Toc13325_WPSOffice_Level2]7.4.1支架安装方式
[image: ][image: ]
　　　　图１　　　　　　　　　　　　图２
[image: ]
　　　　　　　　图３
安装步骤：①水管安装：水管安装在水槽出水口上，并用配套卡箍进行固定；
②固定支架安装：固定支架安装在智能除湿装置后壳上，并用M5×9螺丝固定；
③电源接线：电源线接入8P/2P接线端子标号L、N上，端子标号加热、故障、A、B跟据客户需求进行接入；
④端子固定：接好线的端子插在智能除湿装置上，确认端子是否安装牢固；
⑤装置安装：智能除湿装置安装在柜体内并用M6×20的螺栓套件进行固定；
⑥水管安装：智能除湿装置安装好后，把排水管延伸到电缆沟或排水沟内；
注意：具体安装时，智能除湿装置应远离电缆和高压带电体；电源接线时，应注意端子位置。
[bookmark: _Toc12634_WPSOffice_Level2]7.4.2导轨安装方式
[image: ][image: ]
图１　　　　　　　　　　图２
[image: ]
图３
安装步骤：①水管安装：水管安装在水槽出水口上，并用配套卡箍进行固定；
②导轨安装：用M4×8沉头螺丝将导轨基座安装在智能除湿装置上；
③电源接线：电源线接入接线端子标号L、N上，端子标号加热、故障、A、B根据客户需求进行接入；
④端子固定：接好线的端子插在智能除湿装置上并锁紧端子两侧的固定螺丝，确认端子是否安装牢固；
⑤装置安装：智能除湿装置安装在柜体内端子箱导轨上，智能除湿装置右侧需保证与其他设备间有大于10cm的空间，来保证散热处传感器对环境温度的检测；
⑥水管安装：智能除湿装置安装好后，把排水管延伸到电缆沟或排水沟内；
注意：具体安装时，智能除湿装置应远离电缆和高压带电体；电源接线时，应注意端子位置。
8、 [bookmark: _Toc761_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12620_WPSOffice_Level1]产品维护及故障处理
[bookmark: _Toc14772_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9458_WPSOffice_Level2]8.1、装置维护
1）、抽湿装置的使用空间应尽可能保持密封，减少除湿空间与大气的水汽交换。
2)、运行工作时除湿器应处于竖直放置状态，以防凝结的水分流到电气线路上。
3）、定期清洁进风、排风口，防止堵塞，以免影响除湿效果。
4）、定期检查排水管路是否通畅，以防堵塞后造成冷凝水溢出集水器，从机壳缝隙渗出。
5）、安装的导水管不可直角折弯，以防水流不畅。
6）、装置禁止与有侵蚀性、易燃、易爆等危险物品和化学品堆放在一起，应避免跌落、挤压及强力冲击，适合陆路及水路运输与装载的要求，运输时应保持整洁、干燥及包装完整。







[bookmark: _Toc11538_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17407_WPSOffice_Level2]8.2、故障的判别与维修
[bookmark: _Toc459650659][bookmark: _Toc459650608][bookmark: _Toc459650174]1）、 产品维护
产品日常维护主要内容和步骤：
	维护项
	维护方法和步骤

	检查线路
	检查装置的接线端子，重新紧固，确保无腐蚀和松动。检查排水软管，重新紧固，确保无破损和松动。

	检查故障
	在装置运行的情况下查看装置的显示及是否有故障报警，如果有故障按照“故障处理”章节处理。

	首次安装运行
	设置跳线、现场标定、软管安装。


检验冷凝片功能正常与否的方法：
查看处于停止除湿状态下的冷凝片冷端温度并记录，启动手动除湿功能，3到5分钟后查看冷凝片冷端温度并记录，比较前后温度数据如果温度低于5℃以上说明冷凝片工作正常，否则冷凝片损坏需要更换或维修。

故障处理方法： 
	故障现象
	故障原因
	处理方法

	LED显示“E1”
	温湿度传感器损坏
	维修或更换装置。

	LED显示“E2”
	除湿器故障
	维修或更换装置。(预留)

	装置故障报警
	1、报警结束3分钟后若无再报警，则只是误报警。
2、装置损坏。
	正常处理

维修或更换装置。

	排水管积水
	检查排水管是否有小动物进入
	清除小动物

	风扇不动作
	1、风扇坏
2、内部接触不良
	维修或更换装置

	不除湿
	1、除湿坏
2、内部接触不良
	维修或更换装置

	电源无指示
	装置电源未正常供电
	检查装置电源

	
	装置电源接线或端子接触不良
	重新锁紧电源线，并重新锁紧端子锁耳



9、 [bookmark: _Toc13325_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20473_WPSOffice_Level1]装箱清单
每套配电柜智能冷凝抽湿装置装箱清单包含如下：
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	除湿器主机
	
	1
	台
	

	2
	产品说明书
	
	1
	份
	

	3
	产品合格证
	
	1
	份
	

	4
	主机支架
	L型
	2
	只
	

支架安装
的配件

	5
	盘头螺丝
	M6×20
	2
	颗
	

	6
	加大平垫
	M6
	4
	颗
	

	7
	弹垫
	M6
	2
	个
	

	8
	螺母
	M6
	1
	个
	

	9
	安装导轨基座
	35mm
	1
	个
	导轨安装
的配件

	10
	接线端子
	8P
	1
	个
	

	11
	软管
	6×8
	2
	米
	

	12
	卡箍
	M6
	1
	个
	






10、 [bookmark: _Toc12634_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21360_WPSOffice_Level1]质量保证与服务
本产品在交付之日起，提供1年质量保证。在质量保证期内，由于产品质量原因导致的产品损坏，本公司予以免费换新服务，因使用不当等非质量原因造成的损坏，或超过产品质量保证期，本公司予以终身维修和维护，只收取零件费用（如需现场解决需收取技术指导费用）。







常州普而达自动化设备有限公司
Changzhou Prada automation equipment Co., Ltd
开票地址：江苏省常州市天宁区青洋北路143号
网址: http://www.czped.com/        
联系方式：电话：张先生 15151996843
微信联系方式：15151996843 
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